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Katastrofskydd ERK

AB Somatherm
Bangårdsgatan 1, 671 31 ARVIKA
Tel:0570-72 77 50 Fax: 0570-191 68
info@somatherm.se
www.somatherm.se Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel. Prospekt nr: 1680

Funktionsförklaring:
Katastrofskyddet tappar manöverspänning på plint 16 vid låg vattennivå i pannan. 
Pressostaten bryter mellan plint 1 och 2 vid förhöjt tryck i pannan.
Flödesvakten sluter mellan plint 8 och 9 när flödet är OK i pannan. Den bryter mellan plint 8 
och 9 när flödet i pannan upphör.

Säkerhetskretsen är ritad i spänningslöst tillstånd.
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